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                                                         РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа содержит 96 с., 39 рис., 8 таб., 20 
источников. 
 
АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОРИВОД ПОГРУЖНОГО НАСОСА 
Объектом исследования является асинхронный электропривод погруж-
ного насоса. 
Цель работы - спроектировать регулируемый электропривод перемен-
ного тока для погружного центробежного насоса. 
В процессе работы был произведѐн расчѐт и выбор электрооборудова-
ния для привода. 
Для управления электроприводом принята система управления асин-
хронным двигателем со скалярным управлением. 
Проведены исследования в области статики и динамики системы с по-
мощью численного моделирования на ЭВМ. 
Определена стоимость исследовательской работы. 
Выпускная квалификационная работа выполнена в текстовом редакто-
ре Microsoft Office Word 2010 на листах белой бумаге А4 с помощью про-
граммных средств Matlab, Mathcad, Visio .     
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Введение 
Бесштанговыми насосами в России начали заниматься еще до начала ре-
волюции, А.С. Артюнов и В.К. Домовой спроектировали скважинный агре-
гат, в котором погружным электродвигателем приводился в действие центро-
бежный насос. Начиная с 20-х годов, советские инженеры  предложили раз-
работать поршневой насос у которого будет поршневой пневматический дви-
гатель М.И.. Марцишевский в числе первых из первых разработал такие на-
сосы.  
В Азинмаше  В.И. Документовым. разработка скважинного насоса с 
пневмодвигателем была продолжена, в предвоенный период 
А.А.Богдановым, А.В. Крыловым, Л.И. Штурман вели разработку скважин-
ных  насосов с электроприводом. Промышленные образцы разработывались 
в особом конструкторском бюро специализированого по бесштанговым насо-
сам.  
С основанием новых мест с залежами нефти и газа,  нефтегазодобываю-
щая промышленность с целью отбора с скважины значительного числа воды 
нуждалась в насосах. Рациональным решением для таких целей стало соз-
данный для больших подач лопастной насос, получили распространение на-
сосы центробежного типа с рабочими колесами, поскольку могли давать 
большой напор при заданных подачах габаритах насоса и жидкости. Широ-
кое использование глубинных центробежных насосов с электроприводом 
обуславливается многочисленными условиями, при необходимости больших 
отборов жидкости, из скважины установка ЭЦН наименее трудоемкая и наи-
более экономична при сервисе, согласно сопоставлению с компрессионной 
добычей и ростом воды насосами иных видов, присутствие подачах на уста-
новку энергетические затраты относительно невелики. Установки ЭЦН об-
служиваются проще, потому что на поверхности земли распологается только  
лишь трансформатор, не требующий частого ухода за ним и станция управ-
ления. 
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Монтаж ЭЦН наиболее прост, так как не нужно устройство фундамента 
для станции управления и трансформатора. Станция управления и трансфор-
матор ЭЦН размещены обычно в легкой будке. 
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1 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СХЕМ И КОНСТРУКЦИЙ УЭЦН 
 
                        1.1 Краткая характеристика скважин 
Бурение скважин на месторождениях осуществлялось  кустовым спосо-
бом, все скважины наклонно-направленного направления. Угол наклона 
скважины до 45.  Средняя глубина скважены до 3000 метров. Насос спуска-
ется на глубину которая колеблется впримерно от 1200 до 1700 метров. 
Динамический уровень: 
- устье – самый малый;  Я Кирилл Захаров мой номер           
-> 1000 метров– самый большой.  Я Кирилл Захаров мой номер           
В пределах от 0 до 800 метров динамический уровень.  
 
1.2 Состав и комплектность установки электропривода                                         
центробежного насоса 
 
Установка УЭЦН состоит из погружного насосного агрегата (гидроза-
щищенног электродвигателя и насоса), колонны, насосно-компрессорных 
труб   (НКТ), оборудования устья скважины, кабельной линии (круглого 
плоского кабеля с муфтой кабельного ввода) и наземного электрооборудова-
ния: и станции управления (комплектного устройства) и трансформатора (см. 
рисунок 1.1.). 
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Рисунок 1.1- Установка электропривода центробежного насоса 
 
Напряжение промысловой сети преобразуется в трансформаторной под-
станции. Управлением насосных агрегатов и  защитой при оптимальных ре-
жимах обеспечивается станцией управления.  
Погружной насосный агрегат, состоящий из насоса и гидрозащищенного 
электродвигателя, компенсатора, опускается в скважину по НКТ. Кабельная 
линия обеспечивает подвод электроэнергии к электродвигателю, закрепляет-
ся к НКТ металлическими колесами. По длине насоса и протектора плоский 
кабель, прикреплен к ним металлическими колесами и защищен от повреж-
дений кожухами и хомутами. Над секциями насоса устанавливаются обрат-
ный и сливные клапаны. Насос качает жидкость из скважины и подает ее на 
поверхность по колонне НКТ (см. рисунок 1.2.)  
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Рисунок 1.2 – Схема погружного насоса 
 
Погружные, секционные, центробежные, многоступенчатые насосы по 
принципу действия не отличается от обычных центробежный насосов. 
Различие заключается в следующем многоступенчатый, секционный, с 
небольшим диаметром работающих ступеней – направляющих аппаратов и 
рабочих колес. Изготавливаемые для промышленности нефтяной отрасли по-
гружные насосы содержат от 1300 до 415 ступеней. 
Секции погружного насоса, связанны между собой фланцевыми соеди-
нениями, представляя из себя корпус из метала. Изготавливаемых из стальнх 
труб длина которых 5500мм. Числом рабочих ступеней определяется длина 
насоса, число которых, задается подачей и напором. Напор и подача зависит 
от системы проточной части, поперечного сечения, частоты вращения. В 
корпус секции насоса устанавливается пакет ступеней, и представляет собой 
сбор на направляющих аппаратах и валу рабочих колес. 
Рабочие колеса установлены на валу на шпонке призматического вида по 
и имеют возможность двигаться по осевому направлению. От поворота в 
корпусе ниппеля закреплены направляющие аппараты, расположенные в 
верхней части насоса. В корпус снизу ввинчивается основание насоса с 
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фильтром и приемными отверстиями, из которой вода поступает из скважи-
ны в первую ступень. 
Ловильная головка установлена в верхней части насоса,  к которой кре-
пится НКТ и устанавливается обратный клапан. 
В системе используется электродвигатель погружной, асинхронный, 
трехфазный, заполненный маслом с короткозамкнутым ротором обычного 
исполнения и коррозионностойкго исполнениях ПЭДУ (ТУ 16-652-029-86). 
Климатическое исполнение – В, категория размещения – 5 по ГОСТ 15150 – 
69. На основании двигателя имеется клапан который нужен для закачки и 
слива масла , с фильтром для его очистки от механических примесей. 
Гидрозащита состоит из компенсатора и протектора, предназначена для 
защиты от попадания в нутрь воды. 
Протектор двухкамерный с сальником.. Компенсатор с резиновой диа-
фрагмой. 
Используется кабель имеющий три жилы, полиэтиленовую изоляцию, 
броню. Кабель намотан на барабан, на жиле имеется слой изоляции, а также 
подушки из прорезиненной ткани и брони. Жилы уложены параллельно в 
ряд. 
Конструкция УЭЦНК, УЭЦНМ с насосом имеющим ступени и вал, ис-
полнены из коррозионностойкого материала, и УЭЦНИ с насосом, имеющий 
рабочее колесо изготовленное из пластмасы и резинометаллические подшип-
ники аналогична конструкция установок УЭЦН. 
При наличии  большого газового фактора применяются насосные моду-
ли – газосепараторы, предназначенные для уменьшения содержания свобод-
ного газа на приеме насоса.  
Модули имеют два исполнениях: 
Газосепараторы обычного исполнения – 1МНГ5, 1МНГ5а, 1МНГ6; 
Газосепараторы повышенной коррозионной стойкости – 1 МНГК5, 
МНГ5а. 
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Модули устанавливают  между входным модулем и модулем -секцией 
погружного насоса. 
Электродвигатель, погружной насос, гидрозащита соединина между со-
бой шпильками и фланцами.  
 
1.3 Технические характеристики погружного электродвигателя 
 
Приводом ПЦН служит специально заполненный маслом асинхронный 
двигатель работающий от трехфазного переменного тока с короткозамкну-
тым ротором вертикального исполнения типа ПЭД. Электродвигатели имеют 
диаметры корпусов 103, 117, 123, 130, 138 мм. Диаметры электродвигателей 
ограничены, и при необходимости больших мощностей двигатель имеет 
большую длину, а при необходимости в некоторых случаях выполнен секци-
онным. Электродвигатель осуществляет свою работу погруженным в жид-
кость и зачастую под большим гидростатическим давлением, условие надеж-
ной его работы – герметичность. 
ПЭД заполняется специальным высокой диэлектрической прочности, 
маловязким  маслом, предназначено оно для охлаждения, смазки деталей. 
Погружной электродвигатель состоит из статора, ротора, головки, осно-
вания. Из стальной трубы изготавливается корпус статора, на концах преду-
смотрена резьба для подсоединения головки и основания двигателя. Из ак-
тивной и немагнитной шихтованной жесте собирается магнитопровод стато-
ра, имеющих пазы, в которых располагаются обмотка. Обмотка статора име-
ет следующее исполнение и может быть,  однослойной, катушечной или 
двухслойной, петлевой, стержневой. Обмотки фазы соединены. 
 
1.4 Основные технические данные кабельной линии 
 
По предназначению в кабельную линию входят: 
1. КПБК или КППБПС – используется как основной кабель. 
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2. Кабели марки КПБП (плоский) 
3. Муфты кабельного ввода бывают круглые или плоские. 
КПБК – медный, из одно или много проволочных жил, изоляция в два 
слоя используется полиэтилен высокой прочности и скрученных между со-
бой, подушка, броня. 
КПБП и КППБПС находятся в общей шланговой оболочке, жила медная 
однопроволочная или многопроволочная, изолированная полиэтиленом вы-
сокой плотности и уложенных они в одной плоскости,  подушка, броня. 
КППБПС с отдельно отшлангованными жилами- медная одно-
,многопроволочные жилы, изолированные в два слоя полиэтиленом высокого 
давления и уложенных в одной плоскости. 
КПБК имеет: 
Рабочее напряжение, В – 3300 
Допустимое давление пластовой жидкости, МПа – 19,6 
Допустимый газовый фактор, м/т – 180 
Кабель марки КПБП имеет: 
Рабочее напряжение, В - 2500 
Допустимое давление пластовой жидкости, МПа – 19,6 
Допустимый газовый фактор, м/т – 180 
Кабель марки КПБК и КПБП имеет допустимые температуры окружаю-
щей среды от 60 до 45 С воздуха, 90 С – пластовой жидкости. 
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2 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ С ЧАСТОТНЫМ  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ 
 
 2.1 Структура системы управления с частотным преобразователем 
 
На настоящий момент единственным устройством, позволяющим регу-
лировать частоту вращения асинхронного двигателя является преобразова-
тель частоты. ПЧ используют с целью регулировки частоты верчения элек-
тродвигателей переменного тока, приводящих в вращение разные трудовые 
машины (насосы, вентиляторы, компрессоры и др.). Урегулирование частоты 
электродвигателя ЭЦН дает возможность корректировать и эффективность 
самого насоса. Причѐм урегулирование данное совершается весьма разме-
ренно, т. к. инновационные ПЧ дают возможность корректировать частоту с 
дискретностью 0,1 Гц. Помимо регулировки частоты использование ПЧ дает 
возможность: 
        Осуществлять мягкий разбег и останов почти в отсутствии превышения 
номинального тока при разгоне. 
       Иметь Cosφ= 1 в входе почти, то что важно с целью сбережения аккурат-
ности узы. 
Осуществлять высокоактивные наибольшие охраны (К примеру, согласно 
наибольшему току).дискретностью 0,1 Гц. 
ПЭД
Насос
СУ+ПЧ
ЭВМ -
верхний
уровень
Расходомер
Эхолот
Силовые кабели
 
Рисунок 2.1 - Структура системы управления с частотным приводом 
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2.2 Особенности применения ПЧ в системе «ПЧ – трансформатор - 
погружной двигатель» 
При работе преобразователя частоты в системе «ПЧ - повышающий 
трансформатор - погружной электродвигатель» возникает ряд проблем: 
1. Влияние на входной трансформатор. 
Как известно, следствием работы преобразователя частоты является по-
вышение потерь в стали и обмотках, а, следовательно, и повышенный нагрев 
трансформатора. Появляется шум ТР. 
Влияние на выходной трансформатор.  
Выходной трансформатор также подвержен влиянию работы преобразо-
вателя частоты. В трансформаторе увеличиваются потери в стали и возникает 
шум при его работе.  
          В кабелях, которые объединяют выход преобразователя с повышаю-
щим трансформатором  УЭЦН  к тому же возрастает возможность пробоя 
изоляции из-за увеличения быстроты нарастания усилия в импульсах, созда-
ваемых инвертором. 
         Существуют методы уменьшения отрицательного воздействия ПЧ в 
УЭЦН: 
• Применение ПЧ с высокой частотой ШИМ позволяет улучшить сину-
соидальность выходного напряжения, что приводит к: 
• Применение LC-фильтров также улучшает форму синусоиды и значи-
тельно снижает величину пиков напряжения, что означает: 
– Уменьшение нагрева трансформатора, кабеля и двигателя 
– Замедляет старение изоляции 
– Повышению момента и к.п.д. двигателя 
 
2.3 Дополнительные возможности станции управления с преобразова-
телем частоты 
Кроме всех вышеперечисленных плюсов СУ с ПЧ хотелось бы отметить 
некоторые уникальные возможности, вносимые в СУ ПЧ: 
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 Плавный пуск останов 
Кроме изменения частоты вращения электродвигателя, преобразователь 
частоты может плавно разгонять двигатель до номинального режима работы 
и плавно его останавливать. Плавный пуск и торможения исключают биения 
механизма, а значит, уменьшают механический и электрический износ обо-
рудования. 
 Пуск ЭЦН при турбинном вращении (см. рисунок 2.2.) 
 Общеизвестно, что при остановке насоса нефть начинает стекать, возникает 
т. н. турбинное вращение, т. е. разворот двигателя в противоположенном на-
правлении. Повторный запуск в случае турбинного вращения возможен толь-
ко по его окончании. На опыте нашей эксплуатации это время составляет от 
20 до 60 мин. Используя станцию управления с преобразователем частоты 
можно запустить двигатель в любой момент, игнорируя турбинное вращение.  
 
Рисунок 2.2 -  График торможения и разгона при турбинном вращении 
 
Методика пуска довольна проста: 
При пуске ПЧ начинает «поиск» частоты вращения в другую сторону. 
Найдя эту частоту, он плавно подхватывает двигатель, затем плавно тормо-
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зит и запускает в другую сторону и выходит на рабочую частоту. Эта осо-
бенность позволяет экономить время и более полно использовать ресурс обо-
рудования.  
 Возможности расклинивания двигателя путѐм раскачки. 
При заклинивании насоса происходит срабатывание защиты от заклини-
вания вала (Защита от перегрузки). 
Если запустить двигатель после этого не удаѐтся в нормальном режиме, 
то единственное, что остаѐтся это снять защиту от перегрузки и попытаться  
запустить двигатель путѐм подачи на него прямого напряжения и, как след-
ствие ничем неконтролируемого тока. Надо ли говорить, что при данном 
способе расклинивания и двигатель и насос и всѐ электрооборудование ис-
пытывают «шоковые» перегрузки.  
 При использовании ПЧ в данном случае возможно применение мето-
дики «раскачки» ПЧ подаѐт повышенное напряжение пониженной частоты в 
одном, а затем в другом направлении, как бы раскачивая двигатель. При этом 
момент на валу двигателя может быть выше номинального, а ток, тем не ме-
нее, не превышать номинального. Такая возможность присуща только СУ с 
ПЧ. Применение аналогичных методик, с использование реверсивного кон-
тактора, когда полное напряжение подаѐтся то в одну, то в другую сторону 
влечѐт за собой повышенные механические нагрузки на насос и повышенные 
нагрузки на электрооборудование. 
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3 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 
 
3.1 Общие вопросы проектирования 
 
Эффективным способом регулировки скорости короткозамкнутого АД 
связано с изменением скорости вращения в статоре его электромагнитного 
поля. 
1
0
2
p
f
Z


 
 . 
Отсюда вытекает два главных метода регулировки изменяя: 
- количества пар полюсов pz ; 
            - частоты 1f  напряжения на статоре двигателя. 
Способы частотного регулировки скорости электроприводов перемен-
ного тока с короткозамкнутыми асинхронными двигателями все без исклю-
чения наибольшее использование в разных секторах техники. Преобразование 
переменного напряжения питающей сети в переменное напряжение с регули-
руемой частотой, напряжением и током осуществляют преобразователи час-
тоты. Сейчас ПЧ производятся в основе силовых полупроводниковых клю-
чей.  
В последние годы нашли применение автономные инверторы с ключа-
ми на силовых транзисторах типа IGBT и MOSFET. Асинхронный электро-
привод с автономным инвертором напряжения, выполненным на IGBT-
транзисторах, приведен на рис. 3.1.  
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    Рисунок 3.1 - Асинхронный электропривод с автономным инвертором       
напряжения, выполненным на IGBT-транзисторах 
 
Рисунок 3. 2 - Осциллограммы токов статора асинхронного двигателя при 
низкой (а)  и  высокой  (б)  несущей  частоте опорного напряжения ШИМ 
модулятора 
 
Применение автономных инверторов напряжения с индивидуальной 
коммутацией ключей позволяет регулировать выходное напряжение с помо-
щью автономного инвертора, при  постоянном неизменном напряжении на 
его входе.  
Преимущества инверторов напряжения заключаются: 
 в более жесткой выходной вольт-амперной характеристики 
 в возможности достижения больших пределов регулирования частоты 
 способность работать как с одним так и с несколькими двигателями 
Недостатки: 
 большая емкость электролитического конденсатора С0 фильтра 
 мощности инверторов напряжения сравнительно небольшие 3-1500 
кВА 
 
1В
1R
0С 1VT
4VT
7VT
3VT 5VT
2VT6VT
1VD 3VD 5VD
6VD
2VD
4VD
1M

 
а б
AI AI
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 трудности обеспечения рекуперации электрической энергии в сеть в 
тормозных режимах 
 
3.2  Выбор двигателя 
 
               Мощность двигателя выбираем в соответствии с выражением: 
3600
ЭД
Н
g Q H
P

 


, где   
       g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного падения; 
      Q = 6 м3/ч – требуемый расход системы; 
      Н =1800 м  требуемый напор; 
      ηН =0,795  – КПД насоса, о.е. 
                    
9,81 6 1800
37
0,795 3600
ЭДP кВт
 
 

 
        В соответствие с ISO 5199 обеспечивается запас по мощности двига-
теля. Поэтому мощность двигателя должна быть не менее 40 кВт. Пас-
портные данные двигателя ПЭД 40-103 приведены в таблице 3.1. Режим 
работы электродвигателя продолжительный – S1.  
 
Рис. 3.3- Электродвигатель односекционный 
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      Таблица 3.1 - Паспортные данные двигателя  ПЭД 40-103 
Наименование Значение 
тип  ПЭД 40-103 
номинальнал мощности, кВт               40 
номинальнал напряжения, В             1000 
номинальнал фазного напряжение, В              578 
кратности минимального момента               0.9 
номинальнал частоты вращения, об/мин            2745 
КПД, %               72 
коэффициент мощности              0,78 
кратность пускового момента               2,5 
кратность максимального момента                3,2 
кратность пускового тока               7,2 
коэффициент загрузки двигателя              0,75 
 
 
3.3 Выбор преобразователя частоты 
 
Регуляторы частоты вращения дают возможность перекачивать среду в 
наиболее широком спектре диапазоне объемов, нежели данное допустимо 
при постоянной скорости, а так же осуществлять плавный контролируемый 
запуск двигателя при этом ограничивая пусковые токи. Это увеличивает на-
дежность УЭЦН так как снижаются электрические нагрузки на кабели, а 
также на обмотку при запуске электродвигателя. Система телеметрии дает 
возможность поддерживании динамического уровня в скважине. 
Регулирование частоты вращения вала центробежного насоса позво-
ляет в широких пределах менять добывные возможности оборудования ус-
тановок ЭЦН, например, подача насоса пропорциональна частоте вращения 
вала, напор насоса зависит от частоты вращения в квадрате, мощность – в 
кубе (Q=f(n), H=f(n2), N=f(n3)). Регулятор частоты вращения позволяет так 
же обеспечить постепенный контролируемый плавный пуск асинхронного 
ПЭД при этом ограничивая пусковой ток. 
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Первый метод регулировки частот вращения ротора УЭЦН это изме-
нение частоты питающего двигатель ток. 
Оборудование которое может обеспечить этот метод станция управ-
ления с регулированием частоты вращения насосной установки «ЭЛЕК-
ТОН» (г. Радужный Владимирской обл.). При использовании указанной 
станции управления имеется возможность запуска насосной установки по 
задаваемой программе, в ручном и в толчковом режиме, а также возмож-
ность стабилизации выходного напряжения. 
При выборе преобразователя частоты необходимо учесть ряд особен-
ностей, обусловленных физическими параметрами. 
При выборе станции управления необходимо руководствоваться пара-
метрами двигателя и скважины. Мощность преобразователя частоты и всей 
остальной силовой аппаратуры зависит от мощности двигателя и от глубины 
его расположения в скважине. Обычно для номинальной работы преобразо-
ватель частоты выбирают на типоразмер выше, чем мощность двигателя. Ес-
ли преобразователь частоты поставить на двигатель большей мощности, чем 
сам преобразователь, то нет никакой гарантии, что привод запустится, и бу-
дет работать. У каждого преобразователя частоты есть свои внутренние за-
щиты, которые не позволят работать приводу за пределами критических па-
раметров (выходной ток не должен превышать допустимого значения). Пре-
образователь частоты может запустить двигатель, но он будет работать неус-
тойчиво, что может привести к выходу его из строя. 
Учтя выше приведенные особенности и то, что ПЧ для питания обмот-
ки статора АД КЗ выбирается из условий 
 
 
, , 
 
то выбираем преобразователь частоты  Электон-05 со следующими паспорт-
ными данными: 
 
. . . .н пч н двI I . . . .н пч н двU U
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Характеристика Электон-05-3 60 (63) 
Номинальное напряжение питания…..……………..380 В, 50±1 Гц 
Диапазон отклонения питающего 
Напряжения от номинального…..………….……….±25 % 
Номинальный ток первичной 
силовой цепи………………………………………....не более 63 А 
Номинальная мощность преобразователя…………120 кВт 
Мощность подключаемого электродвигателя…….75 кВт 
Температурный диапазон…………………………..-60 ОС…+40 ОС 
Степень защиты…IP43 
Схема управления…………………….контроллер «Электон» 
Диапазон изменения частоты………………………0,5…60 Гц 
Габаритные размеры………………………………..1735×700×600 
      Масса………………………………………………...160 кг 
 
Преобразователь ПЧ-ТТПТ-ХХХ-380-50-1-УХЛ1 служит для регулировки 
частоты вращения асинхронного трех фазного электро двигателя с коротко-
замкнутым ротором. 
СУ  имеет следующие режимы : 
а) изменение частоты вращения в ручную с помощью встроенного пульта 
(имеется возможность дистанционно при помощи пульта управления) 
б) автозапуск после потери питания; 
в) разгон с заданным темпом обеспечивая плавный пуск; 
г) разгон электродвигателя по предельному (заданному) значению тока 
фаз ; 
д) плавная остановка электродвигателя; 
е) изменение чередования фаз на выходе (реверс); 
ж) остановка электродвигателя по предельному значению напряжения в 
звене постоянного тока 
 з) автоматическая поддержка значений технологических параметров; 
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и) компенсацию колебаний скольжения при работе АД на механизм с 
большими моментами инерции; 
к) режим автоматического управления технологическим параметром в за-
висимости от времени суток; 
л) работа под управлением по каналу RS-232; 
      
 
         3.4  Определение параметров схемы замещения асинхронного  
двигателя по каталожным данным 
Для расчета электромеханических и механических характеристик асин-
хронного двигателя необходимо воспользоваться его математической моде-
лью, которая в общем случае представляется различными схемами замеще-
ния. Наиболее простой и удобной для расчетов асинхронного двигателя явля-
ется Т-образная схема замещения: 
 
Рисунок 3.4 – Схема замещения асинхронного двигателя 
Основные уравнения асинхронного двигателя, соответствующие данной 
схеме: 
01111m1Ф  IRIXjEU  
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2m  sIRIXjE  
00
'
21  III  
Векторная диаграмма токов, ЭДС и напряжений изображена на рисунке 3.5.  
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Рисунок 3.5 – Векторная диаграмма асинхронной машины 
 
                   Номинальный ток статора двигателя 
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Определяется исходя из рис. 3.6. 
 
Рис. 3.6 -  Зависимость н cos/cos 75,0  от мощности асинхронного  
двигателя 
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ф н
макс н
U s
A
C k P
    
  
     
 
1
2
1
3,514
1,589
11 1 1,02
0,856
к
A
R
C
S

   
   
         
 Ом. 
Находим активное сопротивление обмотки ротора. 
26 
 
1 1 2 1,02 1,589 1 1,62R C R         Ом. 
Находим , которое даст возможность найти индукционное сопротив-
ление короткого замыкания: 
2 2
2 2
1 1
1 0,605
0,856ks
       
Тогда 
1 2 0,605 1,02 1,589 0,98кнX С R         Ом. 
Находим индуктивное сопротивление роторной обмотки: 
2
0.58 0,58 0,98
0,558
1,021
кн
н
X
X
C
 
     Ом. 
Находим индуктивное сопротивление статора; 
1 0.42 0,42 0,98 0,412н кнX X      (Ом) 
По рассчитанным значениям С1, 2R , R1 и kX  определяем критическое сколь-
жение; 
1 2
2 2
1
1,02 1,589
0.856
2 21,62 0,98
к
кн
C R
s
R X
 
  
   
.
 
Электродвижущую силу для ветки намагничивания 1E , которая наво-
дится потоком воздушного зазора в статорной обмотке при номинальном ре-
жиме, равна то индуктивное сопротивление намагничевания 
   
2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2
( cos ) ( sin )
578 0,78 1,62 41,076 578 0,626 0,412 41,076 516,297 .
j н н j н нE U R I U X I
В
     
        
 
тогда индуктивное сопротивление намагничивания  
1
0
516,297
44,654
11,562н
E
X
I
   Ом. 
 
3.5 Естественные механические и электромеханические 
 характеристики АД 
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Рассчитаем и построим естественные механические и электромехани-
ческие характеристики асинхронного двигателя ПЭД 40-103. 
Найдем синхронную угловую скорость 
0
2 2 3.14 50
314,159
1
f
p


   
    
Рассчитаем и построим естественную электромеханическую характери-
стику 
    
22
1 0 2 0 2 2' ' sin ( )I I I I I        , 
где:     2 2
'
22
1
sin ( ) ;кн
кн
X
R
R X
s
  
 
  
 
 
 2'I  - значение приведенного тока ротора от скольжения; 
 
 
1
2 2
'
2
'2
1 1 2
' H
U
I s
R
R X X
s

 
   
 
 
По выше приведѐнным формулам рассчитывается естественная элек-
тромеханическая характеристика, приведенная на рис. 3.6. 
 
Рисунок 3.7 – Естественная механическая характеристика асинхронного дви-
гателя 
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Рассчитаем и построим естественную механическую характеристику по сле-
дующей формуле 
 
2 '
1 2
2
'
2
'2
0 1 1 2
3 HU RM
R
s R X X
s

 

  
      
   
 ,                                    
  01 s                                                        
По выше приведѐнным формулам строим естественную механическую 
характеристику, приведенную на рис. 3.7. 
 
Рисунок 3.8 – Естественная механическая характеристика ( )  M f 
асинхронного двигателя 
 
                                  Расчетная характеристика 
Момент номинальный 
0
40000
127  Нм
(1 ) 314 (1 0,085)
ном
ном
Н
Р
М
S
  
  
  
Момент минимальный: 
min 127 0.9 114  Нммин номМ М k       
Момент критический: max 127 3.2 406 Нмкр номМ М k       
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Момент пусковой: 127 2.5 317  Нмпуск ном пускМ М М        
         Данными методами можно построить электромеханическую характери-
стику, но механическая характеристика получается не точной, так как не 
учитываются многие факторы и приняты допущения  магнитные и механиче-
ские потери 0,02 Pн. 
Расхождения в расчетных данных с паспортными, построенных по ним 
графиков вызвано тем, что паспортные данные приведены для двигателя с 
насыщенной магнитной системой, а мы не учитывали насыщение двигателя. 
Этим и вызвано различие полученных графиков и расчетных данных с пас-
портными. 
 
3.6  Математическое описание обобщенной асинхронной машины 
Уравнение для нахождения равновесия ЭДС на обмотках статора и рото-
ра на втором законе Кирхгофа. 
 
Рисунок 3.9 – Обобщѐнная асинхронная машина 
Для статора 
 
                 Для ротора 












dt
d
iRu
dt
d
iRu
dt
d
iRu
C
CCC
B
BBB
A
AAA



 












dt
d
iRu
dt
d
iRu
dt
d
iRu
c
ccc
b
bbb
a
aaa



            
(3.6.1) 
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Для статора  








cCcbCbaCaCCCBCBACAC
cBcbBbaBaCBCBBBABAB
cAcbAbaAaCACBABAAAA
iLiLiLiLiLiL
iLiLiLiLiLiL
iLiLiLiLiLiL



   
(3.6.2а) 
Для ротора 








cccbcbacaCcCBcBAcAc
cbcbbbabaCbCBbBAbAB
cacbabaaaCaCBaBAaAa
iLiLiLiLiLiL
iLiLiLiLiLiL
iLiLiLiLiLiL



  (3.6.2б) 
По симметричному уравнению мы можем увидеть что потокосцепление 
каждой обмотки зависит от токов во всех обмотках и эти зависимости прояв-
ляются через взаимоиндукцию. 
ю. m н
d
J M M
dt

      ,                                     (3.6.3) 
 ikM

                                             (3.6.4) 
 22
3 A B C
i i a i a i                                       (3.6.5) 
Где 
2 4
23 3,
j j
a e a e
 
  – это векторы, учитывающие пространственное 
смещение обмоток.. 
 
2 2
cos , cos , cos
3 3A m B m C m
i I t i I t i I t
 
  
   
             
   
 – трех 
фазная симметричная система токов статора. 
Находим математическое описание пространственного вектора статор-
ного тока: 
2 4
3 32 2 2cos cos cos
3 3 3
j j
j t
s mi t e t e t I e
 
   
 
                    
 
 ( 3.6.6) 
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На рисунке 3.10 представлена геометрическая интерпретация простран-
ственного вектора тока — это вектор на комплексной плоскости с модулем 
(длиной) mI , вращающийся с угловой скоростью ω в положительном на-
правлении. Проекции вектора 
si  на фазные оси А, В, С определяют мгновен-
ные токи в фазах. Аналогично пространственными векторами можно пред-
ставить все напряжения, токи и потокосцепления, входящие в уравнения (1), 
(2). 
Переходим к упрощению уравнений. 
 
Рисунок 3.10 – Пространственный вектор тока. 
 
Шаг первый. Для преобразования уравнений (3.6.1) в мгновенных зна-
чениях к уравнениям в пространственных векторах умножим их на выраже-
ния: первые уравнения на  
3
2
,  вторые  на  a


3
2
, третьи на 2
3
2
a

 , – и сложим 
раздельно для статора и ротора. Тогда получим: 
 
 
s
s s s
r
r r r
s s s m r
r r r m s
d
u R i
dt
d
u R i
dt
L i L i
L i L i





  


  

    

    
                                    (3.6.7) 
где ,s rL L  – собственные индуктивности статора и ротора 
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        mL  – взаимная индуктивность между статором и ротором. 
Таким образом, вместо двенадцати уравнений (3.6.1) – (3.6.2) получено 
лишь четыре уравнения (3.6.7). 
Шаг второй.  
 
 
 
s
s s s k s
r
r r r k r
s s s m r
r r r m s
d
u R i j
dt
d
u R i j
dt
L i L i
L i L i

 

  



   


     

    

    
                      (3.6.8) 
где 
p mz   ,    zp – число пар полюсов в машине. 
В уравнениях (3.6.8) все коэффициенты являются величинами постоян-
ными, имеют четкий физический смысл и могут быть определены по пас-
портным данным двигателя, либо экспериментально . 
Шаг третий. Этот шаг связан с определением момента. Момент в урав-
нении (3.6.4) является векторным произведением любой пары векторов. Из 
уравнения (3.6.8) следует, что таких пар может быть шесть 
           , ; , ; , ; , ; , ; ,s r s r s s s r r r r si i i i i i      . Часто в рассмотрение вво-
дится потокосцепление взаимной индукции  m m s rL i i    . В этом случае 
появляется ещѐ четыре возможности представления электромагнитного мо-
мента машины через следующие пары:        , ; , ; , ; ,s m r m r m r mi i i     по-
сле выбора той или иной пары уравнение момента приобретает определен-
ность, а количество уравнений в системе (3.6.8) сокращается до двух. Кроме 
того, в уравнениях (3.6.3) и (3.6.4) векторные величины момента и скорости 
могут быть заменены их модульными значениями. Это является следствием 
того, что пространственные векторы токов и потокосцеплений расположены 
в плоскости, перпендикулярной оси вращения, а векторы момента и угловой 
33 
 
скорости совпадают с осью. В качестве примера покажем запись уравнений 
момента через некоторые пары переменных состояния машины. 
 
 
 
3
2
3
2
3
2
m s r
m s s
m r s
M p L Mod i i
M p L Mod i
M p L Mod i
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

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

    

                 (3.6.9) 
3.7  Структурная схема силового канала электропривода 
 
Математическое описание силового канала системы преобразователь - 
асинхронный электродвигатель, в неподвижной системе координат α,β, ори-
ентированной по вектору потокосцепления ротора. 
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На основании данной системы уравнений была составлена структур-
ная схема на рисунке 3.11[8].  
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Рисунок 3.11 - Структурная схема силового канала системы преобразователь-
асинхронный электродвигатель в неподвижной двухфазной системе коорди-
нат 
По структурной схеме рисунка 3.11 в пакете  MATLAB разработана 
имитационная модель силового канала системы преобразователь - асинхрон-
ный электродвигатель в неподвижной системе координат [8], представленная 
на рисунке 3.12. 
 
Рисунок 3.12 – Имитационная модель силового канала системы преобразова-
тель - асинхронный электродвигатель 
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        Динамические механические и переходные характеристики скорости ро-
тора и электромагнитного момента АД  при прямом пуске на частоте преоб-
разователя частоты 50Гц, полученные на модели, представлены на рисунках 
3.13-3.15. 
 
 
Рисунок 3.13 - Динамическая механическая характеристика ПЭД. 
 
t,c
 
(t)
рад/с
tпп =0,6с
t1 =1с
D  18.8
2 288,2 /уст рад с 
1 307 /уст рад с 
 
Рисунок 3.14 - График переходного процесса скорости ПЭД при набросе 
нагрузки Мн2 =70Нм   
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t,c
tпп1 =0,7с t1 =1с
МНм
tпп2 =1,2с
Мн2=70
Мн1=20
М(t)
 
Рисунок 3.15 -  График переходного процесса момента ПЭД при набросе 
нагрузки Мн2 =70Нм   
 
Из рисунков  видно, что с нагрузкой Мн1 =20Нм двигатель развил ско-
рость равную 307 /уст рад c  , а при набросе нагрузки Мн2 =70Нм  скорость 
снизилась на величину  18,8 /рад cD   и стала равной 2 288,2 /уст рад c   
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4  Расчет и построение искусственных механических и электромехани-
ческих характеристик разомкнутой системы «Преобразователь частоты 
- Асинхронный двигатель» 
 
Расчет характеристик производим для частот   f1=50;40;30;20 Гц.  
При законе регулирования     3 3
1 1/ 578/50 0,0046p ФZ U f   . 
Найдем относительные значения частот питающего напряжения: 
                      при f1н1=50 Гц                      1* 1/ 50/50 1í íf f   ;   
при f1н2=40 Гц                      1*2 2 1/ 40/50 0,8í íf f f   ; 
при f1н3= 30 Гц                      1*3 3 1/ 30/50 0,6í íf f f   ; 
                     при f1н4=20 Гц                  1*4 4 1/ 20/50 0,4í íf f f   .  
Найдем фазное напряжение обмотки статора асинхронного двигателя 
3 3
1 1 1 0,0046 50 578í pU Z f      В; 
3 3
1 2 1 2 0,0046 40 294,4н p нU Z f      В; 
3 3
1 3 1 3 0,0046 30 124,2н p нU Z f      В; 
3 3
1 4 1 4 0,0046 20 37í p íU Z f      В. 
В соответствии с представленными частотами питающего напряжения про-
изведем расчет значений скорости идеального холостого хода 
1
01
2 2 50
314,159
1
íf
ð
 

 
   рад/с; 
 1 202
2 2 40
251,2
1
íf
ð
 

 
   рад/с; 
1 3
03
2 2 30
188,5
1
íf
ð
 

 
   рад/с; 
1
04
2 2 20
125,6
1
íf
ð
 

 
   рад/с. 
Определим токи холостого хода при данных частотах регулирования. 
1 1
01
578
10,5 А;
44.654
H
Н
U
I
X
    
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1 2
02
1*2
294,4
6,7 А;
44,65 0,8
H
Н
U
I
X f
  
   
1 3
03
1*3
124,2
3,77 А;
44,65 0,6
H
Н
U
I
X f
  
   
1 4
04
1*4
37
1,68 А.
44,65 0,4
H
Н
U
I
X f
  
   
Строим электромеханические характеристики I`2(ω) для выбранных частот по 
выражениям: 
, 
где     sffs  1),( 0 . 
 
Рисунок 4.1 – Искусственные электромеханические характеристики I`2(ω) 
при частотном регулировании скорости 
 
Также строим электромеханические характеристики I1(ω) для выбран-
ных частот по выражениям 
 
, 
 
 
 
 
1'
2
22 ''
2 2 1 22
1 KH 1
H 1
,
U f
I s f
R RR
R X f f
s s X f f



  
            
           
2 2
1 0 2 0 2 2( , ) , 2 , sin ,I s f I f I s f I f I s f s f      
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  sffs  1),( 0 , 
где ; 
 
 
 ffX
fU
fI
*1Н
1
0



 – ток холостого хода асинхронного двигателя в зависи-
мости от частоты. 
 
Рисунок  4.2 – Искуственные электромеханические характеристики I1(ω) при 
частотном регулировании скорости 
 
Механические характеристики АД M(ω) рассчитываем для выбранных час-
тот, по выражениям: 
, 
  sffs  1),( 0 . 
 
 
 
1
2
2
'
2 22
1 1
sin ,
KH
KH
X f f
s f
R
R X f f
s
 
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
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 
   
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  
    
 
2
1 2
22
22 2 1 2
0 êí 1* 1
í 1*
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( , )
U f R
M s f
R R R
f s X f f R
s s X f f

 

                     
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Рисунок  4.3 – Искусственные механические характеристики M(ω) при час-
тотном регулировании скорости 
 
4.1 Модель системы преобразователь частоты – асинхронный элек-
тропривод 
 
Структурная схема системы скалярного частотного управления с IR-
компенсацией приведена на рисунке 4.4. 
ЗИ
ПЧН
x,y
a,b
A,B,C
ПЧ
(АИН)
ФТС
М
ПКП
зfззU
рU
корU
уU
1
р
1
2 
1У АU
1У BU
1У CU
1
1
км
км
k R
Т р
CU

ДТА
ДТВ
ДТС
I
Ai
Bi
Ci
 
Рисунок  4.4 - Структурная схема системы скалярного частотного управле-
ния  с IR-компенсацией 
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Задатчик интенсивности формирует кривую и темп разгона двигателя. 
При дистанционном управлении электроприводом сигналом задания скоро-
сти является задающее напряжение Uз. Ему соответствует задающая частота 
fз местного управления, в этом случае управление пуском и остановом двига-
телем производиться с панели преобразователя. Блок ―преобразователь час-
тота-напряжение‖ ПЧН формирует требуемую зависимость скалярного 
управления между частотой и напряжением преобразователя, чем и устанав-
ливается принятый закон частотного регулирования 31 1/ÔU f const . 
При скалярной IR-компенсации сигнал управления Uу является сум-
мой сигналов регулирования Uр и положительной обратной связи по току 
Uкор 
, 
где kкм – коэффициент положительной обратной связи по току; 
R1- активное сопротивление фазы обмотки статора АД; 
I – сигнал пропорциональный действующим значениям токов ia, ib, ic обмоток 
статора АД. 
Сигнал управления является входным для прямого координатного 
преобразователя (ПКП), на выходе которого формируется три синусоидаль-
ных напряжения управления U1уА, U1уB, U1уС сдвинутые относительно друг 
друга на угол ±2π/3, с амплитудами пропорциональными напряжению управ-
ления. СигналыU1уА, U1уB, U1уС формируют фазные напряжения на выходе ав-
тономного инвертора напряжения (АИН). 
Произведем расчет статических характеристик. 
Примем коэффициенты компенсации: KКМ=0,25; 0,5; 0,75. 
Найдем эквивалентные сопротивление ротора с учетом IR – компенсации 
   1 1 1 11 1,62 1 0,25 1,215 Ом;ЭКВ КМR R K        
   1 2 1 21 1,62 1 0,5 0,81 Ом;ЭКВ КМR R K        
   1 3 1 31 1,62 1 0,75 0,405 Î ì .ÝÊÂ ÊÌR R K        
1у р кор р кмU U U U k R I     
42 
 
Строим электромеханические характеристики I`2(ω) для выбранных 
частот и коэффициентов Kкм  по выражениям 
 
 
   
 
 
2
1H
'
2кмэкв12
1
2
KH
2
'
2
кмэкв1
1
км
'
2 ,,




















ffXs
RKR
ffX
s
R
KR
fU
KfsI , 
где    км1кмэкв1 1 KRKR   – эквивалентное активное сопротивление ста-
торной цепи. 
   sffs  1),( 0 , 
 
н1
1
f
f
ff   – относительная частота питающего напряжения; 
   fff  10н0  – скорость идеального холостого хода при данной частоте 
напряжения питания; 
в диапазоне скорости ω=0÷ω0 . 
 
Рисунок 4.5 – Искусственные электромеханические характеристики I`2(ω) 
при частотном регулировании скорости с IR-компенсацией 
 
Также строим электромеханические характеристики I1(ω) для выбран-
ных частот и коэффициентов Kкм по выражениям 
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ток холостого хода асинхронного двигателя в зависимости от частоты. 
 
 
Рисунок  4.6 – Искусственные электромеханические характеристики I1(ω) при 
частотном регулировании скорости с IR-компенсацией 
 
Механические характеристики асинхронного двигателя M(ω) рассчи-
тываем для выбранных частот и коэффициентов Kкм по выражениям 
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Рисунок  4.7 – Искусственные механические характеристики M(ω) при час-
тотном регулировании скорости с IR-компенсацией 
 
При работе на естественной характеристике (f=50 Гц) IR-компенсация 
не применяется, так как фазное напряжение повышается выше номинального 
что недопустимо. 
 электромеханические характеристики; 
при увеличении коэффициента компенсации момента 
КМK  токи ко-
роткого замыкания 
КЗI  имеют большие значения, причем эти различия тем 
больше, чем меньше частота обмоток статора 1f . Это объясняется тем, что 
при малых частотах больше доля падения напряжения на активном сопро-
тивлении 1R , следовательно, больше доля компенсации. 
 механические характеристики; 
при увеличении коэффициента компенсации момента 
КМK  критиче-
ский момент увеличивается, а характеристики становятся более жесткими. 
На графике различия в критическом и пусковом моментах при различных  
КМK  не так заметны. Это можно объяснить тем, что мощность двигателя ве-
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лика и сопротивление его статорной обмотки мало, а соответственно и паде-
ние напряжения на ней невелико. 
 
4.2 Расчет потерь в асинхронном двигателе при работе на 
 искусственных характеристиках вентиляторной нагрузкой 
  
       Определим потери в роторе при работе с вентиляторной нагрузкой. Зада-
дим функцию нагрузки. Примем момент трения  0 2M Í ì . Примем, что при 
частоте f1н=50 Гц нагрузка проходит через точку номинального режима дви-
гателя. Рассчитаем коэффициент k .  
6. 0
3 3
.
127 2
5,26 10
287
äâ í
äâ í
M M
k

     . 
Вентиляторная нагрузка описывается функцией     
3 6 3
. 0
2 5,26 10
ñ âèí ò
M M k         . 
Построим механические характеристики двигателя и нагрузки.  
 
Рисунок  4.8 – Искусственные механические характеристики M(ω) при час-
тотном регулировании скорости  с вентиляторной нагрузкой 
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Найдем частоты вращения, при которых происходит пересечение механиче-
ских характеристик нагрузки и двигателя: 
1. f1н1=50 Гц – ωр1=287 рад/с; 
2. f1н2=40 Гц – ωр2=209 рад/с; 
3. f1н3=30 Гц – ωр3=147,5 рад/с; 
4. f1н4=20 Гц – ωр4=44 рад/с; 
Определим момент нагрузки и скольжение для каждой частоты вращения. 
1. 3 6 3
. 1 0 1
2 5,26 10 287 127 Í ì ;
ñ âèí ò ð
M M k           
0 1
1
0
314,16 287
0,085
314,16
ð
ð
s
 

 
   , 
 2. 3 6 3
. 2 0 2
2 5,26 10 209 50,3 Í ì ;
ñ âèí ò ð
M M k           
02 2
2
02
251,2 209
0,168
251,2
ð
ð
s
 

 
   , 
3. 3 6 3
. 3 0 3
2 5,26 10 147,5 19 Í ì ;
ñ âèí ò ð
M M k           
03 3
3
03
188,4 147,5
0,277
188,4
ð
ð
s
 

 
   , 
4. 
3 6 3
. 4 0 4
2 5,26 10 44 2,45 Í ì ;
ñ âèí ò ð
M M k           
 
03 3
3
03
125,6 44
0,65
125,6
ð
ð
s
 

 
    
Потери в роторе рассчитаем по выражению   
2 0 .p ñ âåí ò
Ð s MD     
21 01 1 . 1
 = 314,16 0,085 127 3391,4 Âò;
p ñ âåí ò
Ð s MD        
22 02 2 . 2
 = 251,52 0,168 50,3 2122,7 Âò;
p ñ âåí ò
Ð s MD        
3 03 3 . 3
 = 188,5 0,277 19 992,1 Âò;
p ñ âåí ò
Ð s MD        
4 04 4 . 4
 = 125 0,65 2,45 199 Âò.
p ñ âåí ò
Ð s MD        
Анализируя потери в роторе можно сказать, что  уменьшение частоты 
преобразователя  приводит к их уменьшению. Это можно объяснить тем, что 
момент нагрузки прямо пропорционален частоте вращения.  
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5 Расчет переходных процессов скорости и момента для режима пуска 
при вентиляторной нагрузке на валу двигателя системы «Преобразо-
ватель частоты – Асинхронный двигатель» 
 
48 
 
В соответствии с функциональной схемой, представленной на рисунке 
4.1, составим имитационную модель привода. 
Для этого определим передаточные функции входящих в нее блоков. 
Представим математически рассчитанную и аппроксимированную ломаными 
линиями кривую зависимости    31 10,0046ФU f  . 
Кривая задается в блоке ПЧН шестью точками: 
1.f = 5 Гц, U =5,78В; 2. f =10 Гц, U =8В; 3.  f =15 Гц, U =15,6В; 4. f =25 Гц,  
U =72,5В; 5.  f =35 Гц, U =197В; 6. f =50 Гц, U =578В. 
     Инвертор напряжения представим апериодическим звеном. Его переда-
точная функция: 
1
( ) ,
1 0,0002 1
ин
ин
ин
k
W p
Т p p
 
  
 
где  - коэффициент передачи инвертора; 
1 1
0,0002.
5000
ин
нчf
     
 постоянная времени запаздывания автономного инвертора напряжения, 
где 5000нчf Гц - несущая частота инвертора. 
           Положительная обратная связь по току представляется апериодиче-
ским звеном 
км
км
0,1
( ) .
1 0,02 1
k
W p
Tкмp p
 
 
 
где - коэффициент положительной обратной связи по току, примем
км 0,1k  ; 
êìT  - постоянная времени задержки измерения тока. Время достаточное для 
определения мгновенного значения тока статора асинхронного двигателя для 
современных  контроллеров составляет êì 0,02T  с. 
Имитационная модель изображена на рисунке  5.1. Модели входящих 
в нее блоков представлены на рисунках 5.2-5.5. 
1инk 
кмk
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Рисунок 5.1 - Имитационная модель замкнутой системы ПЧ-АД с IR-
компенсацией 
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Рисунок 5.2 - Имитационная модель прямого координатного  
преобразователя 
 
 
Рисунок 5.3 - Имитационная модель преобразователя частоты 
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Рисунок 5.4 - Имитационная модель обратного координатного 
 Преобразователя 
 
Рисунок 5.5 - Имитационная модель задатчика интенсивности 
 
На входе электропривода установлен линейный задатчик интенсивно-
сти  (ЗИ) имитационная модель, которого приведена на рисунке 5.5. Посто-
янная времени ЗИ  по технологии  равна зи 10 cT  . С его применением во 
входной цепи управления электропривода может быть достигнуто ограниче-
ние момента и тока двигателя в пусковых режимах.  
        Динамические механические и переходные характеристики скорости ро-
тора и электромагнитного момента АД  при пуске от ЗИ  при частотах преоб-
разователя частоты 50Гц, 30Гц и 20Гц  при коэффициенте  IR-компенсации  
 полученные на модели представлены на рисунках 5.6-5.11. 
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Рисунок  5.6 – Динамическая механическая характеристика при пуске с ЗИ 
при  задании частоты преобразователя   f = 50 Гц и с  
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Рисунок  5.7 – Переходная характеристика скорости ротора и электромагнит-
ного момента АД при пуске при пуске с ЗИ при  задании частоты преобразо-
вателя  f = 50 Гц и с  
0,1кмk 
0,1кмk 
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Рисунок  5.8 – Динамическая механическая характеристика при пуске с ЗИ 
при  задании частоты преобразователя f = 30 Гц и с  
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Рисунок  5.9 – Переходная характеристика скорости ротора и электромагнит-
ного момента АД при пуске при пуске с ЗИ при  задании частоты преобразо-
вателя  f = 30 Гц и с  
0,1кмk 
0,1кмk 
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Рисунок  5.10 – Динамическая механическая характеристика при пуске с ЗИ 
при  задании частоты преобразователя  f = 20 Гц и с  
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Рисунок  5.11 – Переходная характеристика скорости ротора и электромаг-
нитного момента АД при пуске при пуске с ЗИ при  задании частоты  
       преобразователя  f = 20 Гц и с  
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0,1кмk 
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6. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТСВЕННОСТЬ. 
6.1 Введение 
 В российской Федерации основным законодательным актом является 
Конституция РФ и др законодательные акты. в этих документах отражены все 
правовые вопросы по охраны труда и здоровья трудящихся граждан. Опираясь 
на вышеперечисленные источники и исходя из соответствующих правил, 
безопасности и норм производственной санитарии в данном проекте разрабо-
таны основные мероприятия по созданию наиболее безопасных условий рабо-
ты операторов при обслуживании скважин, оборудованных УЭЦН. 
Не чего безопасного в  деятельности человека не существует. Согласно 
данным Госкомстата, по разным причинам в России ежегодично на производ-
стве травмируется 650-700 тысяч человек, с летальным исходом 15-16 тысяч 
человек, почти 6 млн. человек работают во вредносных условиях, более 700 
тысяч единиц техники и оборудования, а также 61 тысяча зданий помещений и 
сооружений не соответствует и не отвечает требованиям безопасности. В 
среднем же, ежегодично происходит около 500 тысяч пожаров, причинами 
этих негативных явлений являются: 
- недостаточная квалификация и уровень обучения рабочего персонала; 
- современные технологические процессы несоответствует требованиям 
безопасности; 
- производство недостаточно оснащено системой очистки и выбросов; 
- старое оборудование; 
Поэтому, описываем несколько мероприятий улучшающих охрану и усло-
вия труда, охрану окружающей среды, предложены возможные чрезвычайные 
ситуации и их предотвращение. 
 
6.2 Анализ и оценка опасностей при выполнении работ, 
 связанных с обслуживанием скважин, оборудованных УЭЦН 
Особо первостепенная из условий работы операторов по добыче нефти – это 
деятельность, значительную часть периоду, на раскрытом воздухе (на кустах 
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скважин), никак не исключая кроме того работу сопряженную с движениями 
по местности объекта и среди объектами (кустами), частыми подъемами на 
специализированные площадки, находящиеся на возвышенности.  
Длительное нахождение трудящегося в условиях погоды обладающую не-
высокую температуру при этом соответственно перестуживание организма 
безусловно имеет роль появление наиболее разных острых и затяжных заболе-
ваний: воспаленные верхние дыхательные пути, ревматизм и прочие. Резуль-
татам воздействия невысоких температур считаются пояснично-крестцовый 
радикулит и хроническое повреждение холодом (обморожение).  
Под влиянием больших температур понижается интерес и темп реакции 
трудящегося, что может стать предпосылкой несчастного происшествия и ка-
тастрофы. Трудясь в летнее время около влиянием высокой температуре 
(вплоть до +50 С) вероятно перегревание организма, солнечные и термо уда-
ры. 
Кусты засыпат песком и непосредственно по этой причине, присутствие 
значительных ветрах происходит подъѐм элементов песка и пыли, которые 
попадают в глаза и верхние дыхательные пути.  
При производстве рабочие имеют все шансы становиться (объектом влия-
ниям вредоносных газов и паров нефти, основой которых как вследствие счи-
таются патологии герметичности фланцевых сочетаний, механической проч-
ности фонтанной арматуры (свище, щели по шву) вследствие внутренней 
ржавчины либо износа, превышения предельно разрешенного давления, от-
клонение либо выход из порядка регулирующего и защитного клапана. Пары 
нефти и газа при значительном содержании в атмосфере вызвают кишечные 
инфекции и болезни. Если постоянно обонять нефтяной газ и пары нефти то 
данное приведет к поражению центральной нервной системы, Задерживается 
ритм и дыхание, снижение артериальное давление, уменьшается температура 
тела. Особенно опасен при производстве сероводород – мощный ядовитое ве-
щество, функционирующий на нервную систему. Под его влиянием нарушает-
ся поставка тканям воздуха, раздражающе действует на слизистую оболочку 
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глаза и дыхательных путей,а кроме того активизирует критические и затяжные 
болезни ПДК Н2S – 0,1 мг/м
3
 (ГОСТ 12.1.005-76.) 
      Спецификой условий при эксплуатации нефтяных скважин – высокое 
давление на устье, которое доходит до 30 МПа. И поэтому любое ошибочное 
или неосторожное действие оператора при выполнении работы на устье 
скважин может повлечь за собой опасную аварию. 
       Повышенное давление, загазованность указывают нам на повышенную 
пожароопасность и взрывоопасность объекта. 
   Работа скважин с УЭЦН не обходится без наличия высокого напряжения в 
силовом кабеле. Причем станция управления и скважина оборудования ЭЦН 
обычно не находятся в непосредственной близости друг от друга и часть кабе-
ля проходит по поверхности, что увеличивает зону поражения электротоком, а 
следовательно и вероятность несчастного случая. 
  Неудовлетворительная санитария на объекте может повлечь несчастный 
случай, захламленность, замазученность, неправильная утилизация пищевых 
отходов, плохая подготовка скважин к замерам пластового давления. 
 
6.3 Расчет заземления электрооборудования 
 
   Для защиты рабочих от поражения электрическим током все электрообо-
рудование УЭЦН обязано быть надежно заземлено. В соответствии с ГОСТом 
12.1.006-84  выполнен расчет заземляющего устройства станции управления 
ЭЦН. 
   КТПН заземляется электродами из круглой стали d=12 мм, l=5 м, забивае-
мых в землю на глубину 5,7 м и соединенных стальной полосой 40х4 мм. Со-
противление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом в любое 
время года. Соединения заземления выполняются сваркой согласно ПЭУ. Ко-
гда мы установим контур заземления необходимо замерить сопротивление и, 
если будет больше допустимого, то нужно забить дополнительно электроды. 
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    Расчеты производим в соответствии «Типовых расчетов по электрообо-
рудованию». 
    Сопротивление растеканию тока одиночных стержневых заземлителей 
определяется по формуле: 
 
        Кс-коэффициент сезонности, для I климатической зоны Кс =1,65; 
      где  ρ – удельное сопротивление грунта 1*104ом*см; 
          l – длина стержня, 500 см; 
       d -  диаметр стержня, 1,2 см; 
        t – глубина залегания, 570 см; 
Необходимое количество стержней: 
                                                             Rо.с. 
                                                                ηсR3                                                                                    
где, η – коэффициент использования стержневых заземлителей, 0,61; 
       R3- сопротивление, оказываемое заземляющим устройством расте- 
       канию тока, 4 Ом;       
          37,5  
          0,61*4 
Сопротивление всех стержней: 
Rс=Rо.с./n* ηc=37,5/16*0,61=3,8 Ом 
   Сопротивление растекания горизонтального (протяжного) заземлителя 
определяется по формуле: 
                                                     
где, ln – общая длина горизонтального заземлителя (полосы 40х4 мм),              
       100000 см; 
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       ρ = ρ* Кс=10
4*5 ом*см, Кс=5  - для I климатической зоны; 
       t
1
 – глубина залегания протяжного заземлителя;, 70 см; 
       b – ширина соединительной полосы ; b = 4 см 
Действительное сопротивление растеканию протяжного заземлителя с уче-
том коэффициента использования ηn=0,32 
                             Rn
д
=Rn/ ηn=14,3/0,32=44,7Ом                                            
Общее сопротивление заземляющего устройства: 
         R3
2
=Rc*Rп
д
/ Rc+Rп
д= 3.8* 44,7/3,8+44,7=3,5 Ом                                 
Из расчета следует, что полученное значение сопротивления не превышает 
допустимого, а следовательно будет обеспечено полноценное заземление объ-
екта, соответствующее ГОСТу 12.1.006-84. 
Кирилл,  Кирилл,  Кирилл, Кирилл, Кирилл, Кирилл, Кирилл, Кирилл. 
                6.4 Основные мероприятия  по обеспечению безопасности 
                    условий труда персонала по обслуживанию УЭЦН. 
Сотрудников нужно отбирать не моложе 18 лет, состояние здоровья кото-
рых должно удовлетворять условия труда, сотрудники должны быть обученны 
и в обязательном порядке прошедшие инструктаж по технике безопасности. 
Транспортировка рабочих к месту и обратно обязана осуществляться на ав-
тобусах или грузовых специально оборудованных автомобилях, а в трудно-
доступных местностях – на вездеходах. Продолжительность рабочего времени 
не должна превышать 41 час в неделю. 
Сотрудники должны обеспечиваться спецодеждой, по сезону (в летнее вре-
мя – роба х/б, головной убор,  сапоги, рукавицы, а также средства защиты от 
кровососущих насекомых; в зимнее время – шапка-ушанка, ватные штаны, 
шуба,  валенки, ватные рукавицы). 
На каждом кусте должна имеется в наличии аптечка, питьевая вода, носил-
ки, мебель для отдыха. 
В ночное и темное время суток должно быть освещен, для избежания трав-
матизма. Осветительные приборы применяемые на объекте фонари и прожек-
тора. По норме освещение должно быть не ниже 10 лк (СНиП I – 4-79). 
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Санитарное состояние объекта на территории куста занимает не маловажное 
место, не нужно допускать захламленность и замазученность, в зимнее время 
необходимо регулярно убирать снежные заносы возле подходов к скважинам. 
Нефтяные  пары  и газы в воздухе рабочей зоны не должны  превышать 
ПДК (углеводороды предельно С-С10 в пересчете на С – 300 мг/м
3, ГОСТ 
12.1.005-76). В случаи превышения этих норм нужно заглушить скважину 
жидкостью, которая должна соответствовать необходимым параметрам и ка-
честву. Работа в загазованной зоне должна проводиться в противогазах и спе-
циальных респираторах. 
К ремонту  (к обслуживанию, монтажу или демонтажу) погружного агрегата 
УЭЦН допускается персонал, знающий схемы применяемые на станций 
управления, подстанций погружных насосов (КТПН), трансформаторов, про-
шедший производственное обучение и стажировку на рабочем месте, конст-
рукции по их эксплуатации и обязательную проверку знаний с присвоением 
квалификационной группы по электробезопасности. 
Для измерения буферного давления и давления в затрубном пространстве на 
скважинах оборудованных УЭЦН должны быть установлены стационарные 
манометры с трехходовыми кранами. 
Устьевое оборудование должно обеспечивать возможность снижения дав-
ления в затрубном пространстве, а так же иметь возможность произвести за-
качку жидкости для глушения скважины. 
Наземное оборудование УЭЦН должно находится, и быть установленым в 
специальной будке либо на открытой местности на расстоянии не менее 20 м 
от устья скважины. 
Наземное оборудование в будке станции управления должно  распологаться 
так, чтобы при открытии дверец обеспечивался свободный вход и выход из 
будки. 
Устанавливая электрооборудование на открытой местности  должно быть  
ограждение и предупреждающий знак. 
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6.5 Пожарная профилактика и безопасность 
 
Пожарная профилактика достигается правильным проектированием, экс-
плуатацией и обеспечением средствами пожаротушения. 
Первичные средства пожаротушения размещают в легко доступных местах.  
В помещение, где  идет эксплуатация частотного привода, установлена 
пожарная сигнализация. Конструкция помещения предусматривает безопас-
ную эвакуацию людей на случай пожара. План эвакуации приведен на рисун-
ке 6.1.  Число эвакуационных выходов должно быть не менее 2. Ширина пу-
тей эвакуации не менее 1 метра. При возникновении пожара необходимо 
принять меры по ликвидации очага пожара, вызвать пожарную команду, а 
свободные работники должны немедленно покинуть здание согласно плану 
эвакуации.  
 
 
  
Частотный привод 
 
  
 
 
 
                  Рисунок 6.1 –  План эвакуации персонала при пожаре 
 
6.6 Прогнозирование чрезвычайных ситуаций и 
их предотвращение 
 
В зависимости от температуры самовоспламенения устанавливаются 5 
групп взрывоопасных смесей: 
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               При взрыве газовоздушной смеси весом в 10 т находится на рас-
стоянии менее 65 м от эпицентра взрыва опасно для жизни. 
Для насосов и другого оборудования: 
Слабые разрушения при  Δpф =0,25-0,4 атм. 
Средние разрушения при Δpф =0,4-0,6 атм. 
Сильные разрушения при Δpф =0,6-0,7 атм. 
 
6.7 Основные мероприятия по предотвращению опасностей, 
связанных с особенностями оборудования. 
 
 
 Научно-технические движения, исходящие под большим давлением, 
спецоборудование, оказавшиеся около крупными перегрузками, в конкрет-
ных обстоятельствах выступают как угроза для трудящихся. 
Основные события согласно предупреждению угроз, предопределенные по-
вышением давления и перегрузкам, объединяется к последующим: 
- осмотр и проверка конструкции, оснащения, элементов; 
- использование ослабленных компонентов и приборов с целью механизации 
угрозы; 
- применение денег блокировки, исключающих катастрофы присутствие не-
правиль-ных поступках трудящихся. 
- автоматизация производственных действий, позволяющая вывести с не-
безопасных зон, реализация контролирования из-за свидетельствами уст-
ройств и дис-танционные управления; 
- учитывать розу вихрей. Невозможно позволять вероятность попадания не-
безопасных согласно взрыву и пожару консистенций в огнедействующие 
конструкции; 
- на любом компании с количеством трудящихся наиболее 300 человек орга-
низуют фельдшерский медпункт, а наиболее 800 человек – медицинский 
медпункт. 
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6.8 Анализ состояния охраны окружающей среды. 
 
При размещении кустовых площадок, следует иметь в виду, то что 
возле водоохраной зоны их расположение никак не предпочтительно, так как 
к данной области предъявляются специальные условия, а непосредственно: 
не разрешена производственная работа, заправка бензином, мытье и восста-
новление автомобильного транспорта, размещение ядохимикатов, химреа-
гентов, сруб лесов.  
Мероприятия по целесообразному применению и защита водных ресурсов с 
целью охраны водных объектов от вероятного их засорения предусматрива-
ются последующие мероприятия. 
- установка канализационнопромывочных емкостей на кустах скважин и ТЗУ 
с целью сбора из загрязненных стоков с дальнейшие их вывозов либо пере-
качкой на очистные сооружения;  
 - промышленные воды на территории абсолютно всех проектируемых 
объектах по системам канализации сосредоточиваются и закачиваются в очи-
стные сооружения с целью дальнейшего применения их в системе ППД;  
- пластовые воды, доставаемые одновременно с нефтью, отделяются 
от нефти и уже после их очищения и подготовки применяются в системе 
ППД; 
- все трубопроводы, спецоборудование и техника подвергаются гидравличе-
скому испытанию и контролированию стыков в их надежность и непрони-
цаемость; 
- с целью предупреждения попадания нефти в водоемы обязаны уста-
навливаться боны. 
Намечаемые события по охране от вероятного засорения находящейся вокруг 
естественной сферы ликвидируют сбрасывание стоков в ландшафт и в по-
верхностные водоемы 
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6.9 Охрана атмосферного воздуха от загрязнения. 
Фоновые сосредоточения вредоносных элементов установлены в со-
гласовании с категория-ными Западно-Сибирского ЦГН с 18.02.94г. состав-
ляют:  
Взвешенные вещества – 0,2 мг/м3 
Окись углерода -- 0,4 мг/м3 
Двуокись азота -- 0,008мг/м3 
Двуокись серы -- 0,02 мг/м3 
Основные углеводороды прибывающие в атмосферу: метан, этан, 
пропан, бутан. Максимально возможные сосредоточения для заселенных 
участков составляют: газ – 50 мг/м3, курган – 200 мг/м3, углеводород – 100 
мг/м3. 
Источниками выбросов загрязняющих элементов в атмосферу счита-
ются объединения, запорно-регулирующая арматура, нефтегазосепаратор, 
факел, нефтесборные сети, напорный газонефтепровод. Факторами выбросов 
служат никак не герметичность запорно-регулирующей арматуры и фланце-
вых соединений скважин, сепараторов, насосов перекачки, выжигание газа 
при сепарации нефти, микротрещины стен трубы, деятельность моторов 
внутреннего сгорания.  
 
6.10 Мероприятия по рациональному использованию и охране  водных 
ресурсов 
С целью охраны водных объектов от вероятного их засорения учиты-
вается последующие мероприятия; 
1. Использование для технологических целей взамен пресной вода 
других дополнительных источников водоснабжения (минерализованной во-
ды и др.) 
2. Ограждение водных предметов обваловками, отсыпкой предохра-
нительных валов и т.д. 
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3. Строительство нефтеловушек снизу согласно течению от источника 
засорения. 
4. Строительство берегоукрепительных и предохранительных постро-
ек. 
5. Обеспечение аварийного запаса сорбентов (текстильный горох 
«ТГ» из расчета 0,8 т. «ТГ» в 1 т. нефти). 
6. Использование очищенных и обработанных канализационных вод; 
в системе ППД, 
7. В системе используемого водоснабжения с целью мойки транс-
портных средств.  
8. Укрепление имеющихся обваловок научно-технических площадок, 
в каковых вероятны аварийные сбросы канализационных вод и жидких про-
дуктов, с формированием системы с целью сброса дождевых смывочных вод 
с данных площадок. 
9. Герметизация системы подготовки и откачки нефтепромысловых 
канализационных вод. 
10. Внедрение системы аварийных отключений оснащения на вариант 
выхода его из строя 
 
. 6.11 Охрана почв 
Территории, отведенные в временное использование в период обуст-
ройства месторождения предусмотрены с целью размещения: нефтепрово-
дов, газопроводов, водоводов, линий связи. Путей электропередач, карьеров, 
усвояемые территории никак не относятся к аграрным угодьям.  
Рекультивации подлежат все без исключения территории, загрязнен-
ные нефтью. Последовательность выполнения рекультивационных занятий 
обязана быть установлена в плане согласно рекультивации территории любо-
го месторождения. Нефть, проникая в почву, существенным способом видо-
изменяет естественные экосистемы и содействует формированию битуми-
нозных солончаков, гидролизации, цементизации земли. Данные перемены 
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несут за собою осложнение состояния растительности и биопродуктивности 
территорий. В следствии патологии агропочвенного покрова и растительно-
сти обостряются нежелательные природные движения – разрушение почв, 
криогенез. Природное возобновление начального состояния почв совершает-
ся чрезвычайно долго (10 и больше года). Данное обуславливается особыми 
при-родно-климатизационными критериями в регионе месторождения. На-
правленность к уве-личению единой площади грязных территорий и сущест-
венные расходы в варианте штрафных наказаний, дают вопросу рекультива-
ции и возобновления нарушенных территорий значительный вид. 
 
6.12 Сбор, хранение и утилизация отходов при строительстве, экс-
плуатации и устранении аварийных ситуаций. 
 
При постройке, эксплуатации объектов месторождения вероятны следующие 
остатки: порубочные части, части цементного раствора, обрубки металла, 
части свай, проводной продукции, строительный сор, проработанные масла, 
домашние остатки и многое другое.  
Отходы, возникающие в ходе постройки и эксплуатации нефтепромы-
словых объектов, обязаны сортироваться, или утилизироваться и вывозиться 
в полигон остатков. Полигоны остатков располагаются на площадках до-
жимных насосных станций, котлован для домашних остатков отрывается в 
виде траншей в никак не фильтрующем суглинистом почве. По мере напол-
нения остатки подвергаются надлежащей санитарной обработке и засыпают-
ся извлеченным грунтом. 
Вышедшие из строя металлоконструкции, лом вывозят с территории 
месторождения и сдают согласно соглашению в вторчермет. 
Отходы технологических действий при бурении сосредоточиваются и 
сохраняются в специально сооруженных с целью данных целей котлованах – 
шламовых складах (ЦЫЦ). Устранение шламовых складов как правило ис-
полняется посредством засыпки их техногенным почвой. Минусом данного 
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метода считается невысокая эффективность санитарной охраны, т.к. проце-
дура засыпки сопутствуется вытеснением бурильных остатков и распростра-
нение их по части поверхности рельефа, а кроме того дальнейшим вымыва-
нием и миграцией остальных в котловане загрязняющих элементов с поверх-
ностными либо донными водами.  
Сроки работ согласно рекультивации нарушенных территорий под шламовые 
склады формируются с учетом значения их выполнения, условий землеполь-
зователей, календарного проекта постройки. 
Защита агропочвенного покрова объединяется к осуществлению по-
следующих мероприятий: 
Рациональное расположение оснащения на местности месторождения 
 Снижение расхода территории для облагораживание скважин и иных 
предметов.  
Обваловывание скважин, резервуаров и сохранение их в рабочем со-
стоянии. 
Обустройство специализированных комнат с целью сохранения сыпу-
чих материалов и хим. реагентов. 
 Прокладка путей к производственным объектам с учетом минимального раз-
бивающего воздействия в почву. 
Внедрение конструкций по части сбору и обезвреживанию производ-
ственных остатков (нефти, мазута и др.) 
            Применение новейших результативных средств с целью ликвидации 
засорения почв нефтью и нефтепродуктами. 
Переработка остатков влажной нефти, бурового шлама и осадков бу-
рового раствора, а кроме того остатков с конструкций подготовки нефти в 
строительные использованные материалы и путевые покрытия.  
Проведение физикохим контролирования за засорением земли. 
Сбор нефти в аква плоскости шламового склада с поддержкой сорбентов. 
 Откачивание плавучей нефти и нефтепродуктов с складов и нефте-ловушек. 
Своевременный восстановление обваловок с учетом автоматического состава 
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основ, улучшение еѐ ссеченной древесиной. В зонах существенного наклона 
неотъемлемое строительство добавочной обваловки за складом. 
 Инвентаризация нарушенных территорий с дальнейшим агропочвен-
ным картированием М 1:25000;1:10000;1:5000. 
 
6.13 Мероприятия по повышению надежности, герметичности 
обору дования и трубопроводов. 
 
Усовершенствование производственного оснащения в целях увеличения его при-
родоохранной защищенности. 
Применение в изготовлении реагентов, никак не включающих ядовитых и небезо-
пасных хим элементов, смена вредоносных элементов безопасными либо меньше вредо-
носными элементами. 
Герметизация действий транспортирования, расфасовки и разлива ядовитых и 
вредоносных элементов.  
Оснащение насосов кустовых и дожимных станций выключателями с целью при-
остановки насосов при падении давления в выкидных линиях 
Сбор пролитой нефти присутствие порывах нефтепроводов и восстановление ос-
нащения системы сбора нефти.  
Повышение прочности оснащения и трубопроводов: 
- ремонт и смена задвижек фонтанной арматуры скважин. 
- контроль за коррозийной стойкостью оснащения и трубопроводов. 
Оборудование скважин клапанами-отсекателями с целью отключения их при по-
рыве выкидных линий. 
Охрана оснащения и коммуникаций от ржавчины: 
Покрытие внутренних плоскостей резервуаров технологиче-ских агрегатов и емкостей с 
целью враждебных жидкостей противокоррозионными веществами. 
Обработка водонефтяных жидкостей, промысловых канализационных вод пред их 
перевозкой ингибиторами ржавчины, де эмульгаторами единого воздействия 
 
                                                6.14 Выводы 
В основе рассмотрения обстоятельств работы обслуживающего персонала, харак-
тери-стики вредоносных элементов, загрязняющих естественную сферу и моделирования 
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вероятных чрезвычайных обстановок в этом предмете возможно сделать сле-дующие за-
ключения: 
В главном объект соответствует условиям ГОСТов согласно условиям работы, на-
мечены мероприятий согласно условиям работы. Рассматривая вероятные чрезвычай-ные 
переделки, в этом проекте обнаружены возможные размер ударной вол-ны при взрыве га-
зовоздушной консистенции, и запланированы мероприятия согласно предотвра-щению 
образующихся поражающих вредоносных условий: взрыва и др. причин. 
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7. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФЕКТИВНОСТЬ И 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ. 
7.1. Инициализация проекта и его технико-экономическое обосно-
вание  
Исследования, проводимые в данной выпускной работе, являются ини-
циативными в рамках научно-исследовательской работы для Сургутского 
ОАО «Сургутнефтегаз». Таким образом, потенциальными потребителями ре-
зультатов этого исследования  являются предприятия нефтедобывающей 
промышленности, расположенные на территории Российской Федерации, 
добывающие, распространяющие, перерабатывающие нефтяную продукцию. 
Нефтедобывающие компании находятся в постоянном поиске новых место-
рождений, что является толчком для создания новых станций и проектных 
организаций. В условии кризиса многое оборудование стало экономически 
не выгодно, и появилась необходимость на замену оборудования Российско-
го производства. Учитывая закон президента РФ  от 05.04.2013г. №44-ФЗ 
(закон о госзакупках), Импортозамещения. 
7.1.1. Потенциальные потребители результатов исследования 
 
Сегментируем рынок  по следующим критериям: размер компании-
заказчика, вид электропривода (таб. .1) 
 Вид электропривода 
Электропри-
вод постоян-
ного тока 
Электропри-
вод перемен-
ного тока 
Электропри-
вод АД с 
фазным ро-
тором 
Электропри-
вод с частот-
ным регули-
рованием 
Р
аз
-
м
ер
 
к
о
м
-
п
ан
и
и
 Круп-
ные 
 
Фирма  
Б 
 
Фирма  
Б 
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Таблица .1 – Карта сегментирования рынка электрооборудования по  
используемым видам электроприводов.  
На карте сегментирования представлено, которые ниши в рынке элек-
трического оснащения не забраны соперниками либо в каком месте степень 
конкурентной борьбы низок.. 
Результат сегментирования: 
 – главным секторам рынка принадлежат применение электропривода с час-
тотным регулировкой средними и небольшими фирмами; 
 – наиболее многообещающим сектором считается рекомендация электро-
привода с частотным регулировкой средним фирмам; 
 – сегментом рынка, заманчивых для компании в перспективе, считается ре-
комендация электропривода с частотным регулировкой небольшим, активно 
развивающимся, фирмам. 
7.1.2. Анализ технических решений 
 
Анализ конкурентных технических решений с позиции ресурсоэф-
фективности и ресурсосбережения позволяет провести оценку сравнительной 
эффективности различных марок электропривода, которые можно использо-
вать в центробежном насосе.  
              Целесообразно проводить данный анализ с помощью оценочной кар-
ты, пример которой приведен в табл. 2. Для этого необходимо отобрать не 
менее трех-четырех конкурентных товаров и разработок. В качестве конку-
рентных товаров были рассмотрены электроприводы (Бф - ПЭД 40-103, БК1- 
1ВЭДБТ-117/3М1В5, БК2- 1ВЭДБ-117/3В5. 
Таблица 2 - Оценочная карта для сравнения конкурентных технических ре-
шений 
Сред-
ние 
Фирма  
А 
Фирма  
В 
Фирма  
В 
 
Мелкие 
Фирма  
А 
 
Фирма  
Г 
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Критерии оценки 
Вес  
крите-
рия 
Баллы Конкуренто-
способность 
фБ  к1Б  к2Б  фК  к1К  к2К  
Технические критерии оценки ресурсоэффективности 
1. Повышение производитель-
ности труда пользователя 
0,15 5 4 4 0,75 0,6 0,6 
2. Удобство в эксплуатации 
(соответствует требованиям 
потребителей) 
0,07 4 3 2 0,16 0,12 0,6 
3. Энергоэкономичность 0,11 4 3 2 0,44 0,33 0,22 
4. Надежность 0,2 4 4 4 0,8 0,8 0,8 
5. Уровень шума 0,03 2 3 3 0,06 0,09 0,09 
6. Безопасность 0,08 4 2 3 0,32 0,16 0,24 
Экономические критерии оценки эффективности 
1. Конкурентоспособность 
продукта 
0,04 3 2 2 0,12 0,08 0,08 
2. Цена 0,15 5 4 3 0,6 0,6 0,45 
3. Предполагаемый срок экс-
плуатации 
0,12 5 3 4 0,6 0,36 0,48 
4. Послепродажное обслужи-
вание 
0,05 3 5 2 0,15 0,25 0,1 
Итого 1 39 33 31 4 3,39 2,94 
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Аспекты с целью сопоставления и оценки ресурсоэффективности и ре-
сурсосбережения, приведенные в таб.2 , выбираются, отталкиваясь с подоб-
ранных предметов сопоставления с учетом их технических и финансовых от-
личительных черт разработки, формирования и эксплуатации. 
Позиция исследования и соперников расценивается согласно каждому при-
знаку экспертным путем согласно пятибалльной шкале, где 1 – более невы-
сокая позиция, а 5 – более крепкая. 
7.1.3. Оценка коммерческого потенциала инженерных реше-
ний (ИР) 
Выбор структурной (принципиальной) схемы электропривода сво-
дится к сравнению нескольких возможных вариантов и выбору наиболее оп-
тимальной. 
I    вариант: БК1- 1ВЭДБТ-117/3М1В5, БК2- 1ВЭДБ-117/3В5 
II вариант: .ПЭД 40-103; 
Таблица 3 Оценка и выбор двигателей 
 
Варианты Примечания 
(преимущества 
недостатки) 
I II 
1. Общее количество 
составных частей 
4 4  
2.  Количество типов 
элементов 
4 4  
3. Количество ориги-
нальных элементов 
2 2  
4.  Стоимость покуп-
ных комплектующих 
Дорогие ком-
плектующие 
Стоимость в 2 
раза меньше 
Простота кон-
струкции 
5.  Показатели на-
дежности 
Надежность, 
сложность об-
служивания 
Надежность, про-
стота обслужива-
ния 
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6.  Питание:    
а) вид U=380 В U=380 В  
б) мощность P=45 кВт P=40 кВт  
7. Габариты  Меньше в 2 раза  
8. Масса  Легче в 2 раза  
Для оценки коммерческого потенциала ИР были рассмотрены сле-
дующие: 
1. уровень капитальных вложений; 
2. уровень надежности; 
3. уровень обслуживания; 
4. завышение мощности электропривода; 
5. уровень затрат на эксплуатацию; 
6. коэффициент мощности; 
7. генерирование помех. 
Таблица 4 Коэффициент весомости критериев 
Номер критерия 1 2 3 4 5 6 7 
Коэффициент весо-
мости 
1.0 0.8 0.6 0.3 0.4 0.2 0.1 
По каждому частотному критерию устанавливаем оценку степени 
обеспечения цели: 
            Оценка обеспечения цели: низкий  1.0, средний 0.5, высокий 0. 
Полученные результаты сведены в таб.5. 
Таблица 5 Оценка качества по групповым критериям 
Номер варианта 
Групповой критерий Общая оценка 
качества 1.0 0.8 0.6 0.3 0.4 0.2 0.1 
I 0,5 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 1,15 
II 1,0 0,5 1,0 0 0.5 0 0.5 2,25 
Из таблицы 5 видно, что выбранные качественные характеристики 
обеспечиваются в варианте II. 
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 Итогом  данного анализа является определение конкурентных 
преимуществ, которые отличающихся высоким уровнем качества при стан-
дартном наборе определяющих его параметров. Из данного анализа видно, 
что наиболее перспективен электропривод ПЭД 40-103. 
7.2  Формирования плана и графика работ по проекту 
Этапы проектирования, количество и должности исполнителей, а также 
трудоемкость работ сведены в таблицу 6 
Таблица 6-   Расчет трудоемкости работ проекта 
№ 
пп 
Перечень работ 
Исполнители Трудоем-
кость, дней должность 
1 2 3 4 
1 
Получение задания на разработку про-
екта 
Научный руков-ль 1 
Инженер 10 рз 1 
Инженер 11 рз 1 
2 
Сбор исходных данных:  
- электрические схемы соединения;  
- параметров трансформаторов, авто-
трансформаторов, линий, генераторов, 
двигателей и др. нагрузки. 
Научный руков-ль 3 
Инженер 10 рз 4 
Инженер 11 рз 4 
3 
Подготовка данных для ввода в базу 
комплекса  
- составление схем замещения (прямой, 
обратной, нулевой последовательно-
сти);  
- расчет параметров схем замещения. 
Научный руков-ль 1 
Инженер 10 рз 6 
Инженер 11 рз 6 
4 Ввод данных в базу комплекса  Инженер 10 рз 4 
5 
Отладка базы данных и проведение 
тестовых расчетов 
Научный руков-ль  2 
Инженер 10 рз 2 
6 Расчѐт модели АД Инженер 11 рз 1 
7 Проверка модели АД Научный руков-ль 2 
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8 Расчѐт модели АД-ПЧ Инженер 10 рз 13 
9 Проверка модели АД-ПЧ Инженер 11 рз 13 
10 Оформление пояснительной записки Научный руков-ль 3 
Длительность работы, дней 
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Рис 7.1 График занятости исполнителей. 
 
Согласно плана, исполнители заняты в абсолютном и нужном размере 
никак не допуская переработки, период исполнения заказа и конструирова-
ния удовлетворяет клиента. 
 
7.3 Расчет сметы затрат на иследование 
 
В структура расходов на конструирование новой технической концеп-
ции содержит цена абсолютно всех затрат, образующих сущность этого ис-
следования. 
Расходы сгруппировываются согласно заметкам расходов: 
Расходы группируются по статьям затрат: 
1) затраты на оплату труда работников; 
2) отчисления в социальный налог; 
3) материальные затраты; 
4) амортизация основных фондов НМА; 
5) прочие прямые затраты; 
6) накладные расходы. 
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7.3.1  Затраты на оплату труда работников 
 
Расчѐт окладов приведѐн в таблице 7.  
 
Таблица 7- Расчѐт  окладов 
Исполнители Разряд кс 
Зтс, 
руб 
1. Научный ру-
ководитель 
2. Инженер 1 
3. Инженер 2 
15 
10 
11 
3,62 
2,44 
2,68 
14801 
11250 
12357 
Итого                                                                                        38408 
Расчѐт месячной заработной платы научного руководителя: 
,      
где Зтс – оклад, Кпр – коэффициент премиальных выплат по данным пред-
приятии; Кпр = 1,4; 
КР – районный коэффициент, Суч.сов. – доплата за учѐнный совет. 
          Змес=(14801∙1,4∙1,3) +2000=28937,82 р. 
Расчѐт месячной заработной платы инженера 10 разряда: 
  
Змес инж1=11250∙1,4∙1,3=20475  р.                         
Расчѐт месячной заработной платы инженера 11 разряда: 
Змес инж2=12357∙1,4∙1,3=22489,74 р. 
Расчеты сводим в таблицу 8.  
Таблица 8.  
Должность Разряд Оклад, руб. 
Научный руководитель  15 28937,82 
  . .МЕС ТС пр Р уч совЗ З К К С   
МЕС ТС пр рЗ З К К  
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Инженер   11 22489,74 
Инженер  10 20475 
 
Зарплата за один день рабочего месяца  
 
Основная зарплата за отработанное время 
 
где  - количество отработанных дней 
Результаты расчета сводим в таблицу 9. 
Таблица 9.  
Должность Разряд 
Оклад, 
руб 
Колич. 
дней 
Зарплата за 
1 день рабо-
чего месяца,  
руб.  
Основная зарплата 
за отработанное 
время, руб. 
Руковод. 
проекта 
15 28937,82 36 1377,99 49607,64 
Инженер  11 22489,74 39 1070,94 41766,66 
Инженер  10 20475 33 975 32175 
Итого основная заработная плата исполнителей, 
руб. 
123549,3 
 
 
7.3.2  Отчисления в социальные фонды 
Рассчитаем размер отчислений в социальные фонды 
Зсоц.н=0,260∙Зосн=0,260∙123549,3=32122,818 руб 
.
1 / 21( .)
р к
деньЗ Зi руб
1 1 ( .)
осн
день рабЗ З t руб 
рабt
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                       7.3.3  Расчет затрат на материалы 
 
Затраты на канцелярские товары: 
Примем эти затраты в размере 600 руб.   руб. 
7.3.4.  Амортизация вычислительной техники 
Примем, что компьютер стоит 30 тыс. руб. (ср. цена по городу подходя-
щей комплектации), стоимость принтера равна 5 тыс. руб. 
  Тогда в год амортизационные отчисления  на оргтехнику составят: 
А = руб.  
                   7.3.5.   Расчет на прочие прямые затраты  
Статья содержит расходы на получение научно – тех. литера-туры, осу-
ществление патентных изучений, содержание оргтехники, обслуживание свя-
зи, канцтовары, представительские затраты, командировки, изнашивание по 
не-материальным активам и на прочие никак не принадлежащие к прежде 
упомянутым статьям. 
Пр.зат = 0,1· (Зосн+Зсоц.н + Имат + Иам) = (123549,3+ 32122,818 +600+335,61 ) ∙ 
0,1 = 15660,77 руб. 
7.3.6.    Расчет накладных расходов 
Накладные расходы: 
Н.рас = 200 % ∙ Зосн = 200 %∙123549,3= 247098,6 руб. 
                                      7.3.7. Себестоимость проекта 
Полная стоимость проекта: 
Ст.пр = Зосн + Зсоц.н + Имат + Иам + Пр.зат + Н.рас = 123549,3+ 32122,818 + 600 
+ 335,61+ 15660,77 + 247098,6 = 419367,098 (руб) 
Плановые накопления 20-30% от себестоимости проекта 
Н = 0,2 ∙ Ст.пр. = 0,2 ∙ 419367,098 = 83873,4196 руб. 
КПРОЕКТА = Ст.пр. + Н  =  419367,098 + 83873,4196 = 503240,5176 руб. 
Затраты на проектирование по статьям приведены в таблице 10  
600матИ 
Т
Ц НИСП ОРГ ТЕХ А
365
35
365
35000 0 1 335 61     . . , ,
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Таблица 10- Смета затрат на проектирование 
Затраты Сумма, руб. 
1. Материальные затраты, Имат  600 
2. Основная заработная плата работников, 
Зосн  
123549,3 
3. Отчисление в социальные фонды,  32122,818 
4. Амортизация компьютерной техники, Иам  335,61 
5. Прочие прямые расходы, Ипр  15660,77 
6. Накладные расходы, Нрас  247098,6 
7. Себестоимость проекта, 
(п1+п2+п3+п4+п5+п6) 
419367,098 
8. Плановые накопления, 20%(п7) 83873,4196 
 Итого:  (п7+п8)                  503240,5176 
 
Вывод по разделу. Себестоимость затрат на исследовательскую работу со-
ставила 503240,5176 руб., данная сумма не превышает требования. 
7.4. Определение экономической эффективности исследования 
Определение эффективности затрат на проектирование проекта, за-
ключается в следующем: что проектирование проекта будет происходить в 
Федеральном научном производственном центре «Алтай» и это позволит сэ-
кономить на оплате труда, так как районный коэфициэнт для данного регио-
на страны  составляет 1,25,  в Сургутском  регионе он составляет 1,7, а также 
доплата за северный регион.  
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И при условии, что заказчик может предоставить максимум 600 000  
рублей на проектирование, то конструкторское бюро Федерального научного 
производственного центра «Алтай» выполнит данную работу за 503 240,5176 
руб и это является оптимальным и наиболее экономически выгодной.  
Ресурсы на проектирование не большие и устраивают заказчика, так 
как они являются расходными. 
 
7.5 Выводы по разделу «Финансовый менеджмент, ресурсоэффек-
тивность и ресурсосбережение». 
В данном разделе ВКР были выполнены все поставленные задачи: 
1) ОАО «Сургутнефтегаз» открывает новые местораждения по добычи 
нефти, требуея правильного и целесообразного расхода средств, не допуская 
ошибок при проектировании. 
2) Экономически обоснован выбор электропривода погружного цен-
тробежного насоса, был произведен расчет коэффициента научно-
технического уровня – 2,5, указывающий на высокий потенциал данного ис-
следования.  
3) Осуществлено планирование и составлены графики исследователь-
ких работ. Всего потребуется 67 рабочих дней на разработку проекта. 
4) Рассчитаны издержки на амортизационные вложения, расчет зара-
ботной платы исполнителей и обслуживающего персонала. Величина затрат 
на проектирование составила 503 240 рублей. 
 Таким образом, себестоимость проекта составила 503240 рублей, дан-
ная сумма полностью удовлетворяет заказчика и экономит ему 96 759 руб-
лей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
              В данной выпускной квалификационной работе была разработана и 
исследована с помощью программы Matlab  математическая модель погруж-
ного асинхронного электродвигателя, имитационная модель замкнутой сис-
темы ПЧ-АД с IR-компенсацией. В ходе разработки и выполнения проекта 
был осуществлен выбор оборудования.  Выбор и расчет параметров погруж-
ного электродвигателя Предложено использовать современный асинхронный 
частотно-регулируемый  электропривод. Выбран электродвигатель серии 
ПЭД 40-103, преобразователь частоты  Электон-05. 
            Получены механические и электромеханические характеристики выбран-
ного асинхронного двигателя, построенные по расчетным и каталожным зна-
чениям. В качестве закона управления, для преобразователя частоты выбран 
закон регулирования 
3
1
1
j
j
f
U
const . 
Также произведено моделирование переходных процессов при пуске 
двигателя в программной среде Matlab. С использованием имитационных 
моделей построены динамические характеристики. Был реализован задатчик 
интенсивности (ЗИ), опытным путем установлено оптимальное значение    
времени разгона Тразг 
 Была выбрана система со скалярным управлением и законом U/f3=const, с 
положительной обратной связью по току, как наиболее подходящая для вен-
тиляторной нагрузки и проведено исследование динамических характеристик 
для данного закона регулирования. По  результатам, полученным в ходе мо-
делирования, были сделаны выводы. 
Спроектированная система удовлетворяет требованиям технического 
задания. 
В экономической части произведена оценка затрат на проектирование. 
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В разделе безопасности и экологичности проанализированы опасные и 
вредные производственные факторы, даны практические рекомендации по 
технике безопасности и производственной санитарии.  
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